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Fig. 3 - Principio de funcionamiento de un filtro activo paralelo.

¿En qué instalaciones se 
necesitan los filtros activos?

Muchos de los problemas de 
perturbaciones que hemos indicado 
anteriormente pueden ser mitigados y 
corregidos mediante filtros. Los filtros 
activos son la solución ideal para 
instalaciones con gran cantidad de 
cargas monofásicas y trifásicas, que 
sean generadoras de armónicos y con 
diferentes regímenes de consumo.

Los filtros activos son equipos 
basados en convertidores con 
modulación de ancho de pulso PWM. 
Pueden distinguirse dos tipos: Filtros 
serie y filtros paralelo.  Habitualmente 
para cumplir con las normas IEC-
61000-3.4  y IEEE-519 se emplean 
filtros paralelo, cuyo principio de 
funcionamiento consiste en la 
inyección a la red, en contrafase, de 
los armónicos consumidos por la 
carga, mediante un ondulador. La fig. 3 
ilustra este principio de funcionamiento 
mostrando las corrientes de carga, de 
filtro y de red. Se ve que de la suma de 
ICARGA + IFILTRO se obtiene una corriente 
IRED que es senoidal.
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La solución

Los equipos de filtrado activo han ido incorporando funciones complementarias 
para adaptarse a las modificaciones en las instalaciones, ya sean ampliaciones 
o cambios de las máquinas que puedan precisar más filtrado de determinados 
armónicos o un equilibrado entre fases. Suele ser también útil disponer de una 
compensación de energía reactiva en estos equipos.

La importancia de una correcta elección
Para conseguir los mejores resultados, conviene disponer 
de unos filtros como los AFQevo que se instalan y 
gestionan de forma sencilla. Las funciones que más 
facilitan la puesta en marcha son:

>> Puesta en marcha en 3 pasos: 
conectar, configurar, arrancar.

>> Display táctil para una rápida gestión 
>> Alarmas como error de configuración, polaridad, 

temperaturas, resonancia, tensiones, sobrecarga, 
contactores, bus de continua, etc.

Polivalentes: Diversas 
configuraciones y prioridades

Los filtros activos AFQ son 
muy versátiles, ya que permiten 
distintas configuraciones y modos 
de funcionamiento. Todo para 
poder usarlos en instalaciones 
de distinto tipo y en las más 
diversas situaciones.

CIRCUTOR pone a disposición del mercado 
el nuevo filtro activo AFQevo. Su nuevo 
diseño permite ofrecer ventajas como:

>> Capacidad unitaria de filtrado para corrientes 
de 30 A por fase y de 90 A de neutro.

>> Si se requieren mayores capacidades de filtrado, 
el sistema puede ser ampliado con hasta 100 
filtros activos AFQevo conectados en paralelo.

>> Reducida envolvente metálica para el montaje en 
mural. Facilidad en instalación por dimensiones.

>> Comunicaciones para una mejor gestión 
energética de la instalación.

>> Conexionado en el lado de red o de la carga 
para una mayor flexibilidad de instalación.

>> Ajuste de prioridad para filtrar armónicos, 
compensar reactiva y/o equilibrar fases.

>> Reducción de las corrientes armónicas 
hasta el orden 50 (2500 Hz).

>> Filtrado selectivo de determinados 
armónicos. Compensación de potencia 
reactiva (inductiva/capacitiva).

>> Equilibrado de las corrientes de fase. 
El modelo 4 W, contribuye a la reducción 
de la corriente en el neutro.

Fácil interacción 
con pantalla táctil

Ayudan a una mejor 
gestión energética
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RVE
Recarga 
Vehículo
Eléctrico

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQevo en cabecera y junto a la carga.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Iluminación

Climatización
SAI

Conclusiones.
La presencia de armónicos en las redes de distribución es cada vez mayor, causando 
una serie de problemas de deterioro de la calidad de la onda de tensión, haciendo 
necesario un sobredimensionamiento de las instalaciones y ocasionando pérdidas 
adicionales significativas. Al margen de que existen normas que limitan el consumo de 
dichos armónicos, resulta conveniente el filtrado de dichos armónicos, pues permite 
optimizar las secciones de cable, las potencias de los transformadores de distribución 
y reducir las pérdidas en las instalaciones y evitar pérdidas de producción.

La solución del problema pasa por un diseño global y racional de filtros de armónicos, como los filtros 
activos, lo cual permite solucionar el problema con unos costes razonables y fácilmente amortizables 
por el ahorro en pérdidas, mejora de la vida de algunos componentes de las instalaciones y 
optimización de la infraestructura de distribución (cables canalizaciones,  transformadores, etc.).


